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Приводится описание метода вычисления коэффициентов управления специализированных устройств, 

предназначенных для обеспечения заданных напряжений в электрической сети. Задача сводится к поиску корней 

уравнения с одним комплексным неизвестным второго порядка. Показано, что данная задача не всегда имеет 

решение, приводится пример задачи управления напряжением потребителя, которую нельзя решить посредством 

одного регулирующего устройства даже в случае неограниченного диапазона регулирования. 
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Постановка задачи управления состоянием электрической сети 

 

Существующие в настоящее время устройства управления величиной и фазой вольто-

добавочного напряжения (тиристорные регуляторы величины и фазы вольтодобавочного 

напряжения – ТРВДН [1]) могут применяться для решения задач статического [2] и оператив-

ного [3] регулирования напряжения и управления потоками мощности в распределительных 

электрических сетях (РЭС) различной архитектуры. Возможность регулирования с помощью 

ТРВДН амплитуды и фазы напряжения позволяет получить точное решение для задачи управ-

ления напряжениями в заданных узлах электрической сети. В качестве таких узлов могут вы-

ступать, например, потребители электроэнергии.  

Управляющее воздействие ТРВДН на электрическую сеть описывается комплексным 

числом z, представляющим собой комплексный коэффициент трансформации напряжения. 

Действительная часть Re(z) отвечает за продольное регулирование, а мнимая часть Im(z) − за 

поперечное регулирование.  

В работах [4,5] даны описания различных алгоритмов управления напряжениями РЭС 

посредством ТРВДН. Исходными данными для вычисления управляющих коэффициентов 

ТРВДН являются значения параметров элементов электрической сети: полные сопротивления 

линий передачи электроэнергии ZLINE, номинальные (требуемые) напряжения Unom и значения 

текущих нагрузок каждого из потребителей (полные мощности потребления PLOAD), характе-

ристики трансформаторов – позволяющие произвести расчет электрической сети (вычисление 

токов и напряжений каждого элемента электрической сети) [6]. Нагрузка потребителей моде-

лируется комплексным сопротивлением ZLOAD, значение которого определяется PLOAD и Unom. 

В работе [4] показано, что для регулирования РЭС с линейной архитектурой (1) для каждого 

участка сети требуется решить уравнение, составленное на основании равенства мощностей 

на входе и выходе каждого из ТРВДН (в рамках данной модели ТРВДН рассматривается, как 

идеальный трансформатор) (1): 

                     
      0nomLOADnomLINE 


UIIUIIZ , (1) 

где I – ток во входной ветви ТРВДН, а ILOAD – ток в выходной линии ТРВДН, который опре-

деляется нагрузкой потребителя. После вычисления I управляющий коэффициент z вычисля-

ется на основании уравнения (2): 

                 
  nomLINEnom UIZUz 

 (2) 

Данное уравнение не является простым квадратным уравнением и требует решения си-

стемы нелинейных уравнений, составленных на основании равенства нулю действительной и 

                                                 
© Мартынюк М.В. 



Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева № 2 (125) 

 
 

 

120 

мнимой составляющих функции комплексного аргумента расположенной в левой части урав-

нения.  

 

 

Рис. 1. Пример структурной схемы распределительной электрической цепи  

с линейной архитектурой 

 

 

Рис. 2. Пример структурной схемы распределительной электрической цепи  

со сложной сетевой архитектурой 
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Можно показать, что вычисление коэффициентов управления в электрических сетях с 

более сложной сетевой архитектурой (рис.2) потребует решения уравнение второй степени 

вида (3): 

0 dzcbzzaz , (3) 

где z – искомый неизвестный коэффициент управления ТРВДН, z  – число комплексно сопря-

женное коэффициенту управления, a, b, c и d – известные комплексные коэффициенты урав-

нения. 

 

Вычисление коэффициентов управления 

 

Введем обозначения для действительной и мнимой составляющих комплексного числа 

через нижние индексы r и i: a = ar + aii, где ar = Re(a) и ai = Im(a) действительные числа. 

Также введём обозначение (4): 

     irir zzivzzudzcbzzazzf ,, 
, (4) 

где f(z) – функция комплексной переменной, а u(zr,zi) и v(zr,zi) – действительные функции дей-

ствительных переменных. 

Требуется, либо найти значения корней данного уравнения z, либо, если уравнение не 

имеет решения, значение z обеспечивающее (5): 

 zf
z

min
. 

(5) 

Решение находится путем составления системы уравнений для действительной и мни-

мой составляющих. 

Запишем выражение (4) в соответствии с введенным обозначением: 

             iddizziccizzibbizzizziaazf iriririririririr   

или 

   
 idzczczbzbzaza

dzczczbzbzazazf

iriirriiriiri

riirriirrirrr





22

22

                                                        . 

Получаем, 

   riirriirrirrrir dzczczbzbzazazzu 
22

,
, 

   iriirriiriiriir dzczczbzbzazazzv 
22

,
. 

Из (3) следует, что должно выполняться условие 
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или (6) 
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Эту систему нелинейных уравнений необходимо решить относительно двух веществен-

ных неизвестных zr и zi. 

Рассмотрим несколько случаев. Если ar = 0 и ai = 0, то система уравнений (3) является 

системой линейных уравнений, решение которой находится, как: 

2222
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. 

Если a  0, находится линейная зависимость между zr и zi через взвешенную разность 

строк системы уравнений (6): 

        0 irirrrriirriiiiirrri dazcbazcbadazcbazcba
, 

    0 irriirrrriiiiririrriri dadazcabacabazcabacaba
. 

Введем обозначение: 

0 DQzRz ir , 

где 

 irirriri cabacabaR 
, 

 rrrriiii cabacabaQ 
, 

irri dadaD 
. 

В зависимости от равенства нулю коэффициентов R или Q, выражаем zr(zi) или zi(zr)  

и подставляем в одно из уравнений в (6). В результате получается обычное квадратное урав-

нение, которое необходимо решить относительно неизвестного zr или zi. 

При R = 0: 

Q

D
z i 

. 

Найденное значение подставляется в одно из уравнений (6) с ненулевым коэффициен-

том при  22

ir zz  . 

Если ar = 0 найденное значение zi подставляется во второе уравнение: 

     0
22

 iirriiriiri dzcbzazcbza
, 

в противном случае zi подставляется в первое уравнение: 

     0
22

 riiiirrrrrr dzcbzazcbza
. 

Полученное квадратное уравнение решается относительно неизвестного zr. 

Если R  0, то 

R

D
z

R

Q
z ir 

 
или 

BAzz ir 
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где  
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подставляется в одно из уравнений (6) с ненулевым коэффициентом при  22

ir zz  . 

Если ar = 0 выражение zr(zi) подставляется во второе уравнение: 

        021 222  rrrriiirrrir dBcbBazcbAcbABazAa , 

в противном случае zr(zi) подставляется в первое уравнение: 

        021 222  iiirirriirii dBcbBazcbAcbABazAa
. 

Полученное квадратное уравнение решается относительно неизвестного zi. 
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Если найденные значения zr и zi имеют мнимую составляющую (не существует дей-

ствительных zr и zi) – это означает, что уравнение (3) не имеет решения на множестве ком-

плексных чисел, то есть ТРВДН не может обеспечить требуемое напряжение в заданном узле. 

В этом случае требуется найти z удовлетворяющее требованию (5). Нахождение стро-

гого аналитического решения затруднительно и минимум функции |f(z)| может быть найден 

численно с использованием одного из методов нелинейной оптимизации. 

 

Рис. 3. Пример функции |f(z)| (4) для значений коэффициентов:  

a = 1+2i, b = 2+1i, c = 1+1i, d = 1+1i 

 

 

 

Рис. 4. Протяженная РЭС с двумя потребителями 

На рис. 3 представлен пример функции |f(z)| и найденное численно положение экстре-

мума: |f(0.04570.386i)| = 1,234. 
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Был проведен численный эксперимент по управлению напряжением удаленного от ис-

точника потребителя (рис. 4) посредством изменения коэффициентов регулирования в широ-

ком диапазоне, значительно превышающем возможности реального ТРВДН. Величина 

нагрузки потребителя в узле B составляла 1 МВт, расстояние до источника 50 км, площадь 

поперечного сечения проводов линии электропередачи 150 мм2. Результаты моделирования 

представлены на рис 5. Максимальное значение модуля напряжения потребителя в точке B 

составило 9740 В. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость абсолютного напряжения потребителя в узле B  

от значения коэффициента регулирования ТРВДН 

 

Заключение 

 

При вычислении значений управляющих коэффициентов ТРВДН необходимо учиты-

вать не только возможности данных устройств – верхние и нижние пределы изменения выход-

ного напряжения и угла сдвига фаз, их дискретность − но и тот факт, что достижение номи-

нального напряжения в заданном узле может оказаться невозможным. 
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CALCULATION OF THE COEFFICIENTS OF REGULATING THYRISTOR DEVICE 

FOR OPERATIONAL VOLTAGE MANAGEMENT  

ON THE ELECTRIC NETWORK SECTION  

 

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev 

 
Purpose: The article describes the method of calculating the control coefficients of a device designed to regulate the 

voltage of consumers in a distribution electrical network. 

Approach: The values of the control coefficients are found by solving a second-order complex unknown equation, which 

reduced to a system of nonlinear equations. 

Results: The considered method allows to obtain the exact values of the control coefficients. It is shown that this task 

does not always have a solution and provides an example of a consumer voltage control problem that cannot be solved 

by a single regulating device, even if the device has an unlimited range of regulation. 

 

Keywords: operational control, function of complex variable, distribution electrical network, TVBR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


